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q Farben: Zuluft - - - Aulsenlurt
Die Fuhrung der Wickelfalzrohre Fort- und AufRenluft
8 & 9 |ist bauseits zu bestimmen.
fuBbodenautbauten Standard 50mm Kanal:. EG
1 Ausblaskasten Schlitzauslass/Z—Rahmen/L—Rahmen
@ !_ Ausblasgitter Schlitzauslass/Z—Rahmen/L—Rahmen
Heizestrich
Systemelement AirConomy
Zusatzwdrmeddmmung EPS 30
‘7 ~EPS — T 25-2 Bodenkanal
100x50mm
"(3* 'Boqenkon_ol_scht{tzbqnd7 ’7 |_—Aircont_c_1kk_ 50
A =z 3 :
& o i) Bl
S - | =
3 2 CODCOOMONOY , ___
2 2 T A o Ay T A A
< DOAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAA
Rohdecke
RA.Da: 3,13 m*K/W erbracht Faltplatte aircon-takk 50 ; 1000x2400mm ; R =1,43 m3K/W ; 100kPa
Trittschalldémmung ; EPS-T 25-2 ; R = 0,56 m*K/W ; 5kPa
Zusatz-Wérmedammung EPS 40 (DEO); R = 1,14 m?K/W; 100 kPa
Trittschallverbesserungsmal}: 28 dB
7 8 | fuBbodenautbauten Standard 50mm Kanal: UG & Bader
A4 1 Ausblaskasten Schlitzauslass/Z—Rahmen/L—Rahmen
a5 —+ !_ Ausblasgitter Schlitzauslass/Z—Rahmen/L—Rahmen
- - —Heizestrich
—Systemelement AirConomy
—Zusatzwdrmeddmmung EPS 30
—EPS — T 25-2 Bodenkanal
o Bodenkonolschutzbondl7 , 10(:;?3?0"2,(0'('( 50
o 4
3
~— (@) i
g i DO SO OMCL
8 W NN AR
3 DOASAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAN
Rohdecke
R\,Da: 2,85m2K/W erbracht
Faltplatte aircon-takk 50 ; 1000x2400mm ; R,=1,43 m?K/W ; 100kPa
Trittschalldémmung ; EPS-T 25-2 ; R ;= 0,56 m*K/W ; 5kPa
TrittschallverbesserungsmaR: 28 dB Zusatz-Wérmedammung EPS 30 (DEO); R = 0,86 m?K/W; 100 kPa
Séamtliche Luftkanale und Luftleitungen sind im
' beheizten Verlegebereich T
Alle Male sind auf der 2 soren! Aufen. und Forlf i nach.
. . ' DIN 1946-6 dampfdiffusionsdicht ausgefiihrt sein.
BaUSte”e ZU UberprUfen ' Achtung: Die Einbringmafie der RLT-Gerate sind im Vorfeld zu beachten
und zu prifen!
ptp .
Schitz GmbH & Co. KGaA
Schiitzstrale 12
D-56242 Selters / Ww ‘ ’
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a | Liftungsgerat und Leitungsfirung gedndert | 11.08.2016] Wei . : : .
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: Plan-Inhalt LUﬁU ng ErdgeSChOSS gepriift t

Schuetz-AirConomy2015-DINAO-quer-BlattgroRe U 880 x 1230 mm - T 841 x 1189 mm - Th. Weichert




